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Hirmed &versidndes protokoll avseende utford OVK-besiktning géllande

fastigheten:
Brf Korsbirshagen, Kv Klarbéret 6, Kv Korsbiret 3 och 4, Stockholm

Samtliga system (typ S) godkénda efter atgirder.
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Anders Rahm
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RAHMPROJEKT

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt

BFS 2011:18 OVK1

Referens nr:

Plats for stampel

Al - Bxggnad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
Kv Klarbéret 6 Stickelbarsvagen 5-9 114 23 Stockholm
Byggnadsagaren Postadress Postnr Ort
Brf Kérsbarshagen Stickelbarsvagen 2A 114 23 Stockholm
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Fastighetsansvarig/Forvaltare Telefonnr Fax / e-post
Akerlunds Fastighetsservice AB 08-39 06 50
Internt byggnadsnamn Internt byggnadsnr Verksamhet BRA I m? Ant. Lgh Ant. lokaler
Bostader c:a2.500 |24
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstélining av system inom byggnaden)
e Besiktnings o Nasta ordinarie Bilaga (B- :
Systemnr Bes kat Besiktningsdatum resuliat Ombesiktning datum besiktningsdatum sida) Notering
1 2 2015-02-26 G 2021-02-26 B1
Ingar samtiiga ventilationssystem fér byggnaden i denna besiktning. g JA [:, Nej
A3 - Allmdnt omdéme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.
Besiktningsman Telefon nr Fax / e-post
Anders Rahm 070-755 15 91 08-560 333 02/a.rahm@telia.com
Foretag Postadress Postnr Ort
Rahmprojekt HB Box 132 178 22 Ekerd
Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behorighetsniva
SWEDCERT/KIWA 1056 2019-03-06 K riks
Ont, Datum for underskrift w F; /

Ekert 2015-03-11, 05-20, 2016-01-20

Namnteckning -y 7S

FunkiS

vi1i1




Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll 1 B1
Obligatorisk Ventilationskontroll
B1 Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) Resultat
Kv Klarbaret 6 S 2 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
B2 Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode Uppmitt flode Betjdnar
'[S-system Port 5-9
2
3
4
5
B3| 1 Handlingar Pos Anmadrkningar Utfall
1.1 | | Ritningar
1.2 | L_{| DU-instruktioner
1.3 | || Féregdende OVK-protokoll
1.4 | || Proj. varden/luftfiddesprotokoll
1.5 Ovrigt
2 Fororeningar
21 Uteluftskanal
2.2 | ] Filterdel
2.3 | || Batterier
24 | L_lvvX
2.5 | || Flaktdel
26 | |_] Kanaler
27 ||| Don
2.8 | || Rensningsmajligheter
2.9 | |_] Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 || Filterdel
3.2 ||| Batterier
3.3 [ VX
3.4 ||_] Spjall
3.5 ||| Styr/Regler/Overvakning
3.6 ||| Flaktar
3.7 | Luftidden
3.8 ||| Kanaler
39 (L] Don Méjliga energibesparande atgérder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
41 ||| Temperatur
4.2 || _| Odér
4.3 ||_| Drag
44 ||| Ljud
45 || | Brukarsynpunkter
45 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
1:a besiktning C: Anmarkning Férra besiktn
Z Aterkommande besiktning - D: Atgarder Denna besiktn 2015-02-26
| | Ombesiktning - L: Flode/Driftid/Effekt Nésta besiktn 2021-02-26
Uttkad kontroll || E: Aggregatprot Ombesiktn
Egenkontroll L Intyg Intyg Wndepinit iy
N/AARLS L = i

FunkiS

v11




INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utférts i denna byggnad

RAHMPROJEKT

Fastighetsbeteckning

Kv Klarbaret 6

Adress

Stickelbarsvagen 5-9

Internt byggnadsnamn

Systemnr

1

Besiktningsman

Besiktningsdatum

Ort, Datum for underskrift

Anders Rahm 2015-02-26 Ekeré 2015-03-11, 05-20, 16-01-20
Resultat av kontrollen Nista besiktning datum Nammeuknin% B (““3 i

G 2021-02-26 Juders ¥ el Lit
Firetag Behirighetsniva Cert.organ Cert.nr
Rahmprojekt HB K riks SWEDCERT/KIV 1056

Protokoll finns att tillgi hos byganadens figare och hos kommunens byggnadsnimnd

Anm,

Detta intyg anslas av byggnadsdgaren pa vl synlig plats i byeenaden

FunkiS

v1.1



RAHMPROJEKT

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt

BFS 2011:16 OVK1

Referens nr:

Plats for stampel

A1 - Byggnad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
Kv Kérsbaret 3 Korsbarsvagen 16-22 114 23 Stockholm
Byggnadséagaren Postadress Postnr Ort
Brf Kérsbarshagen Stickelbarsvagen 2A 114 23 Stockholm
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Faslighetsansvarig/Fdrvaltare Telefonnr Fax / e-post
Akerlunds Fastighetsservice AB 08-39 08 50
Internt byggnadsnamn Internt byggnadsnr Verksamhet BRAIim? Ant. Lgh Ant. lokaler

Bostader c.a 2.500 (24
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstalining av system inom byggnaden)

i Besiktnings - Nésta ordinarie Bilaga (B- .
Systemnr Bes kat. Besiktningsdatum reaultat Ombesiktning datum besiktningsdatum sida) Notering
1 2 2015-02-26 G 2021-02-26 B1

Ingar samtliga ventilationssystem fér byggnaden i denna besiktning.

A3 - Allmédnt omdéme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

R

[] nei

Besiktningsman Telefon nr Fax / e-post
Anders Rahm 070-755 15 91 08-560 333 02/a.rahm@telia.com
Féretag Postadress Postnr Ort
Rahmprojekt HB Box 132 178 22 Ekerd
Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behorighetsniva
SWEDCERT/KIWA 1056 2019-03-06  ~ K riks
Ort, Datum for underskrift Namnteckning /- A . -2 (

T < = - f
Eker6 2015-03-11, 05-20, 2016-01-20 S/ lA#])S 5,,\ A L

']

FunkiS

V1.4




Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll
1 B1
Obligatorisk Ventilationskontroll
B1 Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) Resultat
Kv Kérsbaret 3 S 2 G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
B2 Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.fléde Uppmitt fléde Betjanar
'[S-system Port 16-22
2
3
4
5
B3| 1 Handlingar Pos Anmadrkningar Utfall
1.1 | | Ritningar
1.2 | || DU-instruktioner
1.3 | || Féregaende OVK-protokoll
14 Proj. varden/luftflodesprotokoll
1.5 Ovrigt
2 Féroreningar
2.1 | ] Uteluftskanal
2.2 | || Filterdel
2.3 | | Batterier
24 [ L_JVvX
25 | || Flaktdel
26 | || Kanaler
27 | | Don
2.8 | L_| Rensningsmdjligheter
2.9 | LI Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 Filterdel
3.2 ||__]| Batterier
33 ||| WX
34 ||| Spjall
3.5 ||| Styr/Regler/Overvakning
36 ||| Flaktar
3.7 ||| Luftfiéden
3.8 || Kanaler
3.9 (| Don Mojliga energibesparande atgirder i systemet
3.10 Ovrigt
4 Klimat
4.1 ||l Temperatur
4.2 ||| Odér
43 ||| Drag
44 ||| Ljud
45 || | Brukarsynpunkter
46 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
1:a besiktning C: Anmérkning Forra besiktn
Z Aterkommande besiktning D: Atgarder Denna besiktn 2015-02-26
| | Ombesiktning L: Flade/Driftid/Effekt Nasta besiktn 2021-02-26
| | Utékad kontroll E: Aggregatprot Ombesiktn
|| Egenkontroll Inty intyg Undi;kriﬂ ;\ _
— / e -~
/ (/({ B ANA ZUA(
v

FunkiS

v 1.1




INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

RAHMPROJEKT

Fastighetsbeteckning

Kv Korsbaret 3

Adress

Korsbarsvagen 16-22

Internt byggnadsnamn

Systemnr

1

Besiktningsman

Besiktningsdatum

Ort, Datum for underskrift

Anders Rahm 2015-02-26 Ekerd 2015-03-11, 05-20, 16-01-20
Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namupfeckning _ Y j

G 2021-02-26 \7»’%( RS ol
Firetag Behirighetsnivi Cert.organ Cert.nr
Rahmprojekt HB K riks SWEDCERT/KIV 1056

Protokoll finns att tillea hos byggnadens figare och hos kommunens byggnadsnimnd

Anm.

Detta intyg anslas av bygenadsdgaren pa vdl svnlig plats i byggnaden

FunkiS

vi11



RAHMPROJEKT

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

Referens nr:

Plats for stampel

A1 - Byggnad
Fastighetsbeteckning Byggnadens adress Postnr Ort
Kv Korsharet 4 Stickelbarsvégen 2-10 114 23 Stockholm
Byggnadsagaren Postadress Postnr Ort
Brf Korsbarshagen Stickelbérsvagen 2A 114 23 Stockholm
Faktureringsadress Postadress Postnr Ort
Fastighetsansvarig/Forvaltare Telefonnr Fax / e-post
Akerlunds Fastighetsservice AB 08-39 06 50
Internt byggnadsnamn Intemt byggnadsnr Verksamhet BRAiIm? Ant. Lgh Ant. lokaler
Bostader c:a2.500 |24
A2 - Besiktningsutlatande (+ sammanstalining av system inom byggnaden)
I Besiktnings Néasta ordinarie Bilaga (B- 3
Systemnr Bes kat. Besiktningsdatum eailiat Ombesiktning datum besiktningsdatum sida) Notering
1 2 2015-02-26 G 2021-02-26 B1
Ingér samtliga ventilationssystem fér byggnaden i denna besiktning. A D Nej

A3 - Allmint omdome, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Anslutna kdksflaktar kraver separat kanal med intyg om kanaltathet samt skapar "tilluft” via franluften i We/Bad.

Besiktningsman Telefon nr Fax / e-post

Anders Rahm 070-755 15 91 08-560 333 02/a.rahm@telia.com
Foretag Postadress Postnr Ort

Rahmprojekt HB Box 132 178 22 Ekerd

Certiferingsorgan Cert.nummer Giltighetstid Behorighetsniva

SWEDCERT/KIWA 1056 2019-03-06 . K riks

Ort, Datum for underskrift Namntecknin J—)z A = E} ] /

Ekerd 2015-03-11, 05-20, 2016-01-20 LY, WtéAq N0 CLMAL

FunkiS

v11




B1

B2

B3

Referensnummer Systemnummer
Besiktningsprotokoll
1 B1
Obligatorisk Ventilationskontroll
Fastighetsbeteckning Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2) |Resultat
Kv Kérsbaret 4 S G
Flaktar och aggregat som ingar i det samhérande systemet
Systemdel Flakttyp| Inst.ar Placering Proj.flode Uppmitt flode Betjianar
'[S-system Port 2-10
1 Handlingar Pos Anmdérkningar Utfall
1.1 | |_{ Ritningar
1.2 | L] DU-instruktioner
1.3 | L_| Foregaende OVK-protokoll
1.4 | L_| Proj. varden/luftfiédesprotokoll
1.5 Ovrigt
2 Féroreningar
2.1 | | Uteluftskanal
2.2 | L] Filterdel
2.3 | || Batterier
24 | VWX
25 | || Flaktdel
26 | Ll Kanaler
2.7 | ] Don
2.8 | || Rensningsméjligheter
29 | L_| Flaktrum
2.10 Ovrigt
3 Funktioner
3.1 ||| Filterdel
3.2 ||| Batterier
33 ||| VWX
34 ||_] Spjall
3.5 ||| Styr/Regler/Overvakning
36 ||| Flaktar
3.7 ||| Luftfloden
38 |L_| Kanaler
39 (| Don Méjliga energibesparande atgarder i systemet
3.10 |L_| Ovrigt
4 Klimat
4.1 ||| Temperatur
42 || Odor
43 |L_] Drag
44 || |Ljud
4.5 ||__| Brukarsynpunkter
46 Ovrigt
Uppdragstyp Bilagor Bil. Beteckn. |Besiktning Datum
1:a besiktning [ C: Anmarkning Foérra besiktn
Z Aterkommande besikining L] D: Atgéarder Denna besikin 2015-02-26
| | Ombesiktning - L: Flode/Driftid/Effekt Nésta besiktn 2021-02-26
|| Utokad kontroll L E: Aggregatprot Ombesiktn
|| Egenkontroll || Intyg Intyg U”/ rskrift Gy /
N/ uders LY

FunkiS

v 1.1




INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utforts i denna byggnad

RAHMPROJEKT

Fastighetsbeteckning

Kv Kérsbéaret 4

Adress

Stickelbarsvagen 2-10

Internt byggnadsnamn

1

Systemnr

Besiktningsman

Besiktningsdatum

Ort, Datum for underskrift

Anders Rahm 2015-02-26 Ekerd 2015-03-11, 05-20, 16-01-20
Resultat av kontrollen Niista besiktning datum Namnteckning %

i 2021-02-26 "\7}3‘01 AL T /{ LA
Firetag Behirighetsniva ()en.organ Cert.nr

Rahmprojekt HB K riks SWEDCERT/KIV 1056

Protokoll finns att tillgd hos bygenadens figare och hos kommunens byggnadsnimnd

Anm.

Detta intye ansldas av hyegnadsdgaren pa vdl synlig plats | byggnaden

FunkiS

v 1.1



